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Untersuchung auf die Parameter der Gruppe B der TrinkwV vom 20.06.2023

- chemischer Teil -

Entnahmeort: Wollbach

Entnahmestelle: Rathaus

Kennzahl: 1230067300053 Kennzahl an Entnahmestelle vorhanden: ja
Probenahme am: 13.07.2026 12:02 Analysennummer: T222770
Probenahme durch: |. Schmidtke, Institut Dr. Nuss Probeneingang / Priifungsbeginn: 13.07.2026
Probenahmeart: Ende der Prifung: 18.08.2026
Parameter Einheit Befund Grenzwert |Untersuchungsmethode
Acrylamid mg/l n.u. 0,00010 DIN 38413/P6 (2007-02)"
Benzol mg/l <0,0002 | 0,0010  |DIN 3840743 (2014-10)

Bor (B) mg/l 0,03 1,0 DIN EN ISO 17294-2 (2017-01)
Bromat (BrO ;") mgl/l <0,002 0,010 DIN EN [SO 15061 (2001-12)
Chrom (Cr) mgll <0,0002 0,025/0,0050* [DIN EN ISO 17294-2 (2017-01)
Cyanid (CN") mgl/l <0,005 0,050 Hausmeth W-05141_2 (2013-12)
1,2-Dichlorethan mg/I <0,0001 0,0030 DIN 38407-43 (2014-10)
Fluorid (F) mg/I 0,30 1,5 DIN EN SO 10304-1 (2009-07)
Microcystin-LR mg/l n.u. 0,0010***  |DIN ISO 20179:2007-10 (A)?
Nitrat (NO 57) mgl/l 245 50 DIN EN ISO 10304-1 (2009-07)
Pflanzenschutzmittel (insgesamt) rﬁg/l n.u. 0,00050 siehe hinten
Perfluorbutanséure (PFBA) Hgn <0,001 DIN 38407-42 (2011-03)
Perfluorpentansaure (PFPeA) ug/l <0,001 - DI_N 38407-42 (2011-03)
Perfluorhexansdure (PFHxA) Mg/l <0,001 DIN 38407-42 (2011-03)
Perfluorheptanséure (PFHpA) Hg/l ~<0,001 DIN 38407-42 (2011-03)
Perfluoroctanséure (PFOA)” pg/l <0,001 DiN 38407-42 (2011-03)
Perfluornonansaure (PFNA)~ pg/l <0,001 DIN 38407-42 (2011-03)
Perfluordecansaure (PFDA) ug/l <0,001 DIN 38407-42 (2011-03)
Perfluorundecanséure (PFUNDA) ug/l <0,001 DIN 38407-42 (2011-03)
Perfluordodecansdure (PFDoDA) ug/l <0,001 DIN 38407-42 (2011-03)
Perfluortridecansaure (PFTrDA) ug/l <0,001 DIN 38407-42 (2011-03)
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Institut

Dr. Nuss

Entnahmeort: Wollbach

Entnahmestelle: Rathaus

Probenahme am: 13.07.2026 12:02 Analysennummer: T 222770

Parameter Einheit Befund Grenzwert |Untersuchungsmethode
Perfluorbutansulfonséure (PFBS) Mg/l <0,001 DIN 38407-42 (2011-03)
Perfluorpentansulfonséure (PFPeS) ng/! <0,001 DIN 38407-42 (2011-03)
Perfluorhexansulfonsaure (PFHxS)” wg/l | <0,001 [DIN 38407-42 (2011-03)
Perfluorheptansulfonsédure (PFHpS) g/l <0,001 DIN 38407-42 (2011-03)
Perfluoroctansulfonsédure (PFOS)™ V[el{ <0,001 DIN 38407-42 (2011-03)
Perfluornonansulfonsdure (PFNS) ug/ <0,001 DIN 38407-42 (2011-03)
Perfluordecansulfonsdure (PFDS) | g/l <0,001 DIN 38407-42 (2011-03)
Perfluorundecansulfonsaure (PFUNDS) pgl | <0,001 DIN 38407-42 (2011-03)
Perfluordodecansulfonséure (PFDoDS) Hg/l <0,001 DIN 38407-42 (2011-03)
Perfluortridecansulfonsaure (PFTFDS) ug/l <0,001 |DIN 38407-42 (2011-09)
Summe PFAS-20 rhg/l ~ nn 0,00010***  |DIN 38407-42 (2011-03)
Summe PFAS-4 ) mg/! n.n. 0,000020**  |DIN 38407-42 (2011-03)
Quecksilber (Hg) mgl <0,0001 0,0010  [DIN EN ISO 12846 (2012-08)
Selen (Se) mgll <0,001 0,010  |DINEN ISO 17284-2 (2017-01)
Summe aus Tetra- und Trichlorethen mg/l <0,0002 0,010  |OIN 38407-43 (2014-10)

Uran (U) B mg/l 0,002 0,010 DIN EN ISO 17294-2 (2017-01)
Antimon (Sh)  mg!t | <0,001 0,0050  |DIN EN ISO 17294-2 (2017-01)
Arsen (As) mg/l 0,0013 | 0,010/0,0040** |DIN EN ISO 17294-2 (2017-01)
Benzo-(a)-pyren mg/| <0,000003 0,000010  |DIN 38407-39 (2011-09)
Bisphenol A R mg/l <_0,0061 0,0025**** |oin 38407-36 (2514-09)

Blei (Pb) | mgr 0,002 0,010/0,0050** [DIN EN 1SO 17294-2 (2017-01)
Cadmium (Cd) ' mg/l <0,0063 0,0030 DIN EN ISO 17294-2 (2017-01)
Chlorat _ mg/l ] n.u. 0,0204/0,070 DIN EN ISO 10304-4 (1999-07)
Chlorit mg/l n.u. o,oso“/o,zo DIN EN ISO 10304-4 (1999-07)
Epichlorhydrin mg/l n.u, 0,00010 DIN EN ISO 15680/F19 (2004-04)’
Dibromessigséure m§/| n.u, DIN 38407/F35 (2010-10)"
Dichloressigsdure mg/l n.u. DIN 38407/F35 (2010-10)"
Monobromessigsaure mg/!l n.u. DIN 38407/F35 (2010-10)"
Monochloressigséure mg/l n.u. DIN 38407/F35 (2010-10)"
Trichloressigsdure mg/| n.u, DIN 38407/F35 (2010-10)"
Halogenessigséduren (HAA-5) mg/| n.u 0,060*** DIN 38407/F35 (2010-10)"
Kupfer (Cu) mg/| 0,013 2,0 DIN EN I1SO 17294-2 (2017-01)
Nickel (M) mg/| <0,001 0,020 DIN EN ISO 17294-2 (2017-01)
Nitrit (NO ) mg/l <0,01 0'103/0.50 DIN EN 26777 (1993-04)
Nitrat/50 + Nitrit/3 mgl/l 0,49 1 berechnet

e e
Trichlormethan mg/! <0,001 DIN 38407-43 (2014-10)
Bromdichlormethan R B m_g/l <0,0001 DIN 38407-43 (2014-10)
Dibramechlormethan mg/l <0,0001 DIN 38407-43 (2014-10)
Iribrommethan mg/l <0,0001 DIN 38407-43 (2014-10)
Trihalogenmethane (THM) mg/I ) <0,001 0,010%/0,050 |DIN 38407-43 (2014-10)
Vinylchlorid mg/l n.u. 0,00050 |oIN 3840743 (_2014-10)

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die Prifgegenstande. Ohne schriftliche Genehmigung

des Instituts Dr. Nuss darf dieser Bericht nicht auszugsweise vervielfaltigt werden. (Dok. B_T_4-14) Seite 2 von 3



Institut

Entnahmeort: Wollbach

Entnahmestelle: Rathaus

Probenahme am: 13.07.2026 12:02 Analysennummer: T 222770

Parameter Einheit Befund Grenzwert |Untersuchungsmethode
Aldminium _(A{)_ mg/I <0,01 0,200 DIN EN IS0 17294-2 (2017-01)
Ammonium (NH ") . ~ mgll 0,01 0,50 DIN 38406-5-1 (1983-10)
Chiorid (CI") mal 16,7 250  |DINENISO 10304-1 (2009-07)
Eisen (Fe) mg/| 0,001 0,200 DIN EN SO 17294-2 (2017-01)
elekir. Leitfahigkeit bei 25°C uS/cm 560 2790 DIN EN 27888 (1993-11)
Farbung (SAK bei A = 436 nm) 1/m <0,02 05  |DINENISO 7867 (2012-04)
Geruchsschwellenwert bei 2:_3°C - TON 1 3 DIN EN 1622 (2006-10)
Geschmack typisch 032?;22:?:; DEV B 1/2 (1971)

Mangan (Mn) . mg/! <0,001 0?050 DIN EN ISO 17294-2 (2017-01)
Natrium (Na ') mg/| 76 200 DIN EN ISO 17294-2 (2017-01)
;);%ag)rsch gebundener Kohlenstoff gl 0.6 chfé:zz:?:g;e DIN EN 1484 (2019-04)
Sulfat (SO ,%) mg/l 14,6 250 DIN EN [SO 10304-1 (2009-07)
Triibung | NTU | o007 10 DIN EN ISO 7027 (2000-04)
pH-Wert bei 18,3°C (Vor-Ort) pH-Einheiten 714 6,6-95 DIN EN ISO 10523 (2012-04)
)alcitlt‘:s_e_igagazjtét h‘lg/l ' 15,7 5 DIN 38404-10 (2012-12)
Calcium (Ca?') mg/| 58,5 DIN EN SO 17294-2 (2017-01)
Magnesium (Mg?") mgl | 336 DIN EN ISO 17204-2 (2017-01)
Kalium (K*) mgll 40 DIN EN ISO 17294-2 (2017-01)
Saurekapazitét bis pH 4,3 mmol/| 4,98 DIN 38409-7-2 (2005-12)
Summe Erdalkalien mmol/ 2,84 berechnet

Gesamthérte °dH 15,9 berechnet

Hartebereich (Waschmittelgesetz®) hart berechnet

0.B. = ohne Beanstandung

n.b. = nicht berechenbar

n.u. = nicht untersucht

Dr. Nuss

* nicht relevanter Metabolit n.n. = nicht nachweisbar
' Aqua Service Schwerin, Schwerin

2 GWA mbH NL Institut fir Wasser- und Umweltanalytik, 99885 Luisenthal

% Grenzwert am Ausgang Wasserwerk

* Grenzwert am Ausgang des Wasserw. oder im Verteilungsnetz

% vom 29.04.2007

" gesundheitlicher Orientierungswert
* Grenzwert ab 12.01.2030

** Grenzwert ab 12.01.2028

*** Grenzwert ab 12.01.2026

**** Grenzwert ab 12.01.2024

" PFAS-4

Konformitdtsaussage:
Die untersuchte Probe entspricht nicht den Anforderungen der Trinkwasserverordnung. Der Wert fiir

Calcitiosekapazitat liegt iber dem Grenzwert.

Bad Kissingen, den 18.08.2026

L4 L Kt L

Institut Dr. Nuss GmbH
Dr. Thomas Stahl, Geschéftsflihrer

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die Prifgegensténde. Ohne schriftliche Genehmigung

des Instituts Dr. Nuss darf dieser Bericht nicht auszugsweise vervielfaltigt werden. (Dok. B_T_4-14) Seite 3 von 3



